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AEROPORT LYON ST-EXUPERY CONSTRUCTION D'UN ENTREPÔT ET DE SES BUREAUX ASSOCIÉS
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Electricité haute tension (HT)

ECL

Eclairage public

HTA - 20kV

Eclairage public
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Eclairage public

ICA aérogare 20 kV

ICA extérieur 20kV

ICA extérieur 20 kV
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Télécom
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ANA 2 - 20kV
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Fluides

En fourreauCâble en pleine terre

Eaux usées

Caniveau/canalisa ons

Adduc on eau potable

Eau de clima sa on

Eau d'arrosage

Eaux pluviales, satujode chauffage

RÉSEAUX AUTRES CONCESSIONNAIRES
(donnés à tre indica f)

Produits sensibles Electricité

Pipe-line protégé

EDF HTPipe-line

EDF HTB aérienneGaz naturel

EDF HTA

EDF BTGaz naturel

en fourreaux (+50kV)

(1 à 50kV)

(<1000V)

par dalles béton S

G

Fluides Courant faible (Cfa)

Telecom

Eau du Grand Lyon

Eau du syndicat

Réseau unitaire

Electricité basse tension (BT)

BT Câble télécommandeBT
BTen fourreaux

ATTENTION :  Aéroports de Lyon n'est pas exploitant de tous les
réseaux représentés dans ce plan. Les différents réseaux,
notamment ceux des concessionnaires ERDF, GRDF, Orange,
Grand Lyon, Syndicats d'exploita on..., apparaissent sur les plans
à tre indica f.
Le présent plan ne dispense pas de respecter par ailleurs la
règlementa on rela ve à l'élabora on et au suivi des déclara ons
obligatoires préalables aux travaux menés à proximité des
réseaux aériens, enterrés ou subaqua ques de toutes catégories.

Réseau classe C

Réseau classe A Réseau divers

Réseau hors service

(trait fin) non iden fié

(trait épais)

COMBURANT
44 m2

TOXIQUE
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DGR1
238 m2
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(EXPORT)

ZONE
DÉCHETS

EU

EP

EP toiture

AEP

Défense incendie

Sprinklage

HTA

Télécom

CFO

CFA

Éclairage

ENTREE
PL ET VU
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PERSONNEL
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ACCES PISTE
(IMPORT)

ACCES PISTE
(EXPORT)

ZONE GÉNÉRALE
DGR1 et 2

CELLULE 2
8 502 m2

Plateau à aménager
183 m2

Plateau à aménager
369 m2

Hall
44 m2

Communs
9 m2

San. H
10 m2

San. F
12 m2

Dgt.
10 m2

Loc. 1
3 m2

Loc. 3
4 m2

Plateau à aménager
115 m2

Plateau à aménager
324 m2

Communs
9 m2

Loc. 2
8 m2

Hall
38 m2

San. H
10 m2

San. F
12 m2

Dgt.
10 m2

Loc. 1
3 m2

Loc. 3
4 m2

Loc. 2
8 m2

Plateau à aménager
189 m2

Dgt.
13 m2

San. H
7 m2

San. F
6 m2

Poste TRANSFO + TGBT
67 m2

Local SPRNKLAGE
96 m2

CELLULE 1
5 604 m2

CELLULE 3
4 430 m2

Plateau à aménager
205 m2

San. H
7 m2

San. F
6 m2

Bureau
maintenance

18 m2

Atelier
maintenance

103 m2

Dgt.
7 m2

Contrôle 01
26 m2

P.I.F.
39 m2 Fe : 245.27

Bassin de rétention enterré étanche Est

Type = SAUL
V = 471 m³
Nombre de rang = 2
Fond de bassin = 245.27 NGF
Hauteur de bassin = 1.32 m

Bassin de rétention enterré étanche Ouest

Type = SAUL
V = 1 196 m³
Nombre de rang = 2
Fond de bassin = 245.75 NGF
Hauteur de bassin = 1.32 m
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H
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Séparateur

Hydrocarbures 80l/s

Bassin d'infiltration Nord

V = 674 m³
Fond de bassin = 245.85 NGF
Pente talus = 3H/2V
Surface d'infiltration = 79 m²
K = 1.10-4 m/s
Débit de fuite = 7.9 l/s

Bassin d'infiltration Sud

V = 674 m³
Fond de bassin = 245.85 NGF
Pente talus = 3H/2V
Surface d'infiltration = 79 m²
K = 1.10-4 m/s
Débit de fuite = 7.9 l/s

Vanne asservie à la défense incendie
pour confinement des eaux d'extinction

Tranchée drainante n°02

Fond de tranchée = 245.12 NGF
Hauteur de tranchée = 2.00 m
Surface d'infiltration = 63.0 m²
K = 1.10-4 m/s
Débit de fuite = 6.30 l/s

Tranchée drainante n°01

Fond de tranchée = 245.65 NGF
Hauteur de tranchée = 2.00 m
Surface d'infiltration = 113.0 m²
K = 1.10-4 m/s
Débit de fuite = 11.30 l/s

Noue Sud

V = 36 m³
Fond de noue = 248.40 NGF
NPHE = 248.70 NGF
Pente talus = 2H/1V
Surface infiltration = 80 m²
K = 2.10-5 m/s
Débit de fuite = 1.6 l/s

Noue Nord

V = 82 m³
Fond de noue = 247.67 NGF
NPHE = 247.97 NGF
Pente talus = 2H/1V
Surface infiltration = 184 m²
K = 5.10-5 m/s
Débit de fuite = 9.2 l/s

Vanne asservie à la défense incendie
pour confinement des eaux d'extinction

Vanne asservie à la défense incendie
pour confinement des eaux d'extinction

Vanne asservie à la défense incendie
pour confinement des eaux d'extinction

Alimentation en télécommunication

Alimentation en télécommunication

Pompe surpresseur pour
réseau incendie [HORS LOT]

Alimentation en eau potable
local sprinkler + bâtiments

Alimentation en télécommunication

Alimentation électrique de la vanne de
confinement + du séparateur hydrocarbures

Alimentation électrique de la vanne de
confinement + du séparateur hydrocarbures

Regard compteur AEP
sur réseau existant équipé
d'un disconnecteur

Alimentation sous-station sprinklage
depuis local sprinklage

Alimentation local TGBT
depuis réseau HTA

Départ alimentation
sous-station sprinklage

Chambre télécommunication
sur réseau existant

Alimentation en eau
potable local EF

Dépose du réseau AEP existant
et de ses équipements au droit
de l'emprise projet

Alimentation électrique de la vanne de
confinement + portail

Alimentation électrique de
la vanne de confinement
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CLIENTS
ENTREE

PL ET VU

RESEAUX PROJETÉS sur la parcelle

Réseaux humides Réseaux secs

RESEAUX AÉROPORT DE LYON

ACCES VL
CLIENTS

Enrobé - Voirie lourde

Surfaces imperméables

LÉGENDE

Aire bétonnée

Béton désactivé

Nidagravel

Espaces verts

Surfaces perméables

Autres

Clôture ht. 2,50m + bavolets 0,50m

Clôture ht. 2,00m

Barrière levante

Enrobé - Voirie légère

Arbres plantés

Emprises couvertes

Emprises

Emprise closes et couvertes

Aires mise en station échelles

Aires stationnement PI

35
 m

35 m

TERRES
CULTIVITÉES
FUTUR PARIF*

TERRES CULTIVITÉES
EXTENSION ZONE MIKE

TERRES
CULTIVITÉES
FUTURE VOIE

CARRIÈRE - DÉPÔT GRAVIER
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